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ANUNT DE PUBLICITATE

Autoritate contractanta:
Directia de Sanatate Publica lasi, cu sediul in strada Vasile Conta nr.2-4, telefon/fax 023227228,

cod postal 700106, Romania, E-mail: achizitii@dspiasi.ro, Adresa internet (URL): www.dspiasi.ro

Detalii anunt
1. Achizitie directa lucrari de reparatii:
1. Lucrari de reparatii — renovare si igenizare spatii (laboratoare , corp B)
2. Obiectul achizitiei publice: “ lucrari de reparatii”
3. Cod CPV ,45453000-7" Lucrari de reparatii generale si de renovare”
4. Sursa de finantare : venituri proprii/ buget de stat
5. Valoare estimata: 33.615 lei fardiTVA . Sursa de finantare — venituri proprii.

6. Ofertele se vor transmite /depune la sediul Directiei de Sanatate Publica lasi, strada Vasile

Conta nr.2-4, cod postal 700106, secretariat, sau e-mail achizitii@dspiasi.ro, dsp99@dspiasi.ro
Oferta va cuprinde pretul total exprimat in lei fara TVA si cu TVA
Perioada de valabilitate a ofertei este de 60 de zile.
7. Termen limita de depunere a ofertelor : 06.12.2018 ora 14: 00
8. Conditii contract : Contract de lucrari reparatii . Tremen de executare a lucrarii de reparatie
20 decembrie 2018.
9. Criterii de adudecare : Pretul cel mai scazut . Operatorul economic declarat castigator va
publica in 2 zile lucratoare in catalogul electronic SEAP oferta sa financiara conform
documentatie depuse.
Persoana de contact : Sef serviciu Administrativ — ing. Bogdan Cernenco - tel 0722150831
10. Informatii suplimentare: Anexam caietul de sarcini.
Intocmit
Compartiment Achizitii

Ec. Lucia Sta;nfie
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MINISTERUL SANATATII
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA 1ASI
CF 4981352
Str. Vasile Conta nr. 2-4 , Telefon - centrala : 0232 / 210900 ;

secretariat : 0232 / 271687; fax : 0232 /241963

Aprobat,
Director executiv,
Dr. Liviu Stafie
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CAIET DE SARCINI
LUCRARI DE REPARATII CURENTE SI IGIENIZARE -

Directia de Sanatate Publica lasi- corp B

1. DATE GENERALE
Denumirea achizitieci:. LUCRARI DE REPARATII CURENTE SI IGIENIZARE - CORP B,
strada N. Balcescu nr. 21 DSP Iasi

1. Lucrari de reparatii — renovare si igenizare spatii (laboratoare , corp B

: etaj 3)
Cod CPV: 45453000-7 Lucriri de reparatii generale si de renovare
Tipul achizitiei : Executie lucrari
Valoare estimata: 33.615 lei fara TVA
Sursa de finantare: Venituri proprii

2. OBIECTUL ACHIZITIEI

2.1 Obiectivul prezentei investitii il constituie executia lucrdrilor de:

1. Lucrari de reparatii — renovare si igenizare spatii (laboratoare , bai corp B), laboratoarele 54 - 61 .
etajul 3 - desfacere tencuieli, slefuire pereti si tavane, finisaje cu glet, tencuieli, interior, vopsitorie,
zugraveli lavabile, schimbat usi, decapat faianta cu placi albe , placaj faianata cu placi albe transport moloz ,

2 Prezentul Caiet de sarcini stabileste conditiile tehnice si de calitate pentru executia lucrarilor
de reparatii, zugraveli, schimbat usi

3 Persoana de contact: ing. Cernenco Bogdan, Serviciul Administrativ, Aprovizionafe, Mentenanta,
tel 0232 /210906, 0722150831

3. DOMENIUL DE APLICARE

o/



3.1 Prevederile prezentului Caiet de sarcini se aplica in toate etapele de executie ale lucrérilor.

3.2 Prevederile prezentului Caiet de sarcini sunt obligatorii pentru executantul lucrérilor.

3.3 Prevederile prezentului Caiet de sarcini nu anuleazd obligatiile exectantului de a respecta
legislatia, normativele si standardele specifice, aplicabile, aflate in vigoare la data executarii lucrérilor de
reabilitare.

3.4 Conditiile tehnice si de calitate stipulate in prezentul Caiet de sarcini au fost stabilite pe baza
prescriptiilor tehnice si normativelor din legislatia specifica in vigoare.

4. INFORMATII LOCATIE

4.1 Amplasamentul lucrarii de reparatie se afld in Tasi strada N. Balcescu nr. 21 lasi, etajul 3

4.2 Constructia asupra cireia se intervine este identificata ca si Corp B.

5. LUCRARI DE REPARATII CORP B

5.1 Generalitati

Acest capitol cuprinde specificatiile tehnice pentru executia reparatiilor si zugravelilor.

Lista de lucrari este urmatoarea:

1. Lucrari de reparatii laboratoare: spatiile/laboratoarele numarul : de la 54-61 situate la etajul 3

desfacere tencuieli suprafata de 114.60 mp

tencuieli interioare, driscuit la pereti cu sprit si grund suprafata 114.60 mp

finisaje cu glet 3 mmm . pe tencuieli interioare suprafata de 114.60 mp

- finisaje cu glet 0.7 mmm , pe tencuieli interioare suprafata de 254.70 mp

- slefuirea peretilor si tavanelor suprafata de 254.70 mp

-vopsitorie — zugraveli lavabile cu vopsea pe baza de acetat poliv inclusiv amorsa suprafata de 254.70

mp

-usi culoare alb - 8 buc

-montat usi 8 buc

-transport rutier pamant, moluz 13.7 tone

- manipulare diverse materiale - 48 ore demontare , mutare , montare mobilier

5.2. Standarde si normative de referinta

(C3-76 Normativ pentru executia lucrarilor de reparatii i zugraveli.

Incadrarea in legislatie si normative :

In cadrul realizarii reparatiilor se vor respecta toate normele si normativele legale in vigoare, pentru
acest gen de lucrari, la data intocmirii:

Legea 10/1995 — privind calitatea in constructii;

Instructiuni tehnice privind compozitia si prepararea mortarelor de zidarie si tencuiala — Indicativ C
17-82;

GP 037/98 — Normativul privind proiectarea, executia si asigurarea calitatii pardoselilor la

constructiile civile;



Norme Specifice de Securitate a Muncii pentru lucrarile de zidarie, montaj prefabricate si finisaje in
constructii;

Regulamentul privind ,,Protectia si igiena muncii in constructii” elaborat de MLPAT cu Ordinul
nr.9/N/15.03.1993;

Receptia lucrarilor va fi executata conform HG 273/14.06.1994 — regulamentul de receptie a lucrarilor
de constructii si instalatii aferente acestora”

Legea Protectiei Mediului nr. 137/1995 si Ordinul nr. 125/1996, ale Agentiei de Protectia Mediului;

5.3 Materiale

Toate materialele si produsele puse in opera trebuie sa fie agrementate de LN.C.E.R.C. Materialele
utilizate la executarea hidroizolatiei, reparatiilor i zugravelilor vor avea caracteristicile tehnice conform
standardelor si normelor admise in Romania.

5.4 Livrarea, transportul si depozitarea materialelor

Materialele livrate vor fi insotite de certificatul de calitate.

Executantul trebuic sd-si organizeze in asa fel transportul, depozitarea si manipularea
materialelor si produselor incat sd elimine posibilitatea degradarii acestora, astfel ca, in momentul
punerii lor in opera, acestea sa corespundd conditiilor de calitate impuse atét prin caietele de sarcini cat si prin
normativele in vigoare.

Atragem o atentic deosebitd la conditiile de securitate impotriva incendiilor, care trebuie
asigurate spatiilor de depozitare (in special a materialelor usor inflamabile, ca de exemplu vopselele).
Se recomandi ca temperatura la locul de depozitare sa fie cuprinsi intre +7 si +20 grade C.

5.5 Pregiitirea suprafetelor

Suprafete tencuite:

in vederea finisarii cu vopsitorii suprafetele trebuie drigcuite cat mai fin, urmele de drigca sa
fie putin vizibile; toate eventualele reparatii sa fie executate cu grijd, terminate si uscate.

Suprafete gletuite:

-suprafetele de tencuieli gletuite (glet sau var de ipsos) trebuie sa fie plane si netede, fird desprinderi
si fisuri;

-toate fisurile si neregularititile se chituiesc sau se gpacluiesc cu pastd din aceeagi compozitie
cu a gletului;

-dupi uscare, suprafetele reparate se slefuiesc cu hértia de slefuit (peretii de sus in jos).

5.6 Conditii de executie

Reparatiile si zugravelile se vor executa in conformitate cu lista cu cantitati de lucrari si prevederile
prezentului Caiet de sarcini.

Lucrarile de finisare a peretilor si tavanelor se vor executa la temperatura aerului, in mediul ambiant
de cel putin +5 grade C in cazul zugravelilor, regim de temperaturd ce se va tine tot timpul executiei
lucririlor si cel putin 8 ore dupa executarea lor.

[nainte de inceperea lucririlor de reparatii si zugraveli se va verifica dacd suprafetgle suport au

umiditatea de regim: 3% pentru suprafetele tencuite si 8% pentru cele gletuite.



Diferenta de temperaturd intre aerul inconjurator si suprafata care se finiseazd nu trebuie sa fie mai
mare de -6 0 C, pentru evitarea condensdrii vaporilor.

5.7 Conditii de calitate si verificarea lucririlor

Pe parcursul executiei lucrarilor se verificd in mod special de catre executant:

- indeplinirea conditiilor de calitate a suprafetelor suport;

- calitatea principalelor materiale introduse in executie conform standardelor si normelor interne de
fabricatie:

- receptia lucririlor de reparatii §i zugraveli se va face dupd uscarea perfectd a acestora,

- eventualele lucriri care nu respectd conditiile prevazute in caietul de sarcini sau conditii de calitate
vor fi refacute sau remediate.

Verificarea zugravelilor si vopsitoriilor se va face prin:

- examinarea vizuald a suprafetelor, urmdrindu-se: corelarea cu proiectul, aspectul general
(acelasi ton de culoare pe intreaga suprafatd, acelasi aspect mat pe intreaga suprafata, fara pete, desprinderi.
cute, proeminente, scurgeri, basici, aglomeréri de coloranti, fard neregularitati din chituire sau glefuire, etc).

- verificarea tehnologiei de pregitire a suprafetelor manuale de zugravit si vopsit (curdtirea,
slefuirea, chituirea rosturilor, etc) ce se face prin sondaj, indepartindu-se cu grija, in locuri mai dosite,
vopseaua pana la stratul support.

6. CERINTE PRIVIND EXECUTIA LUCRARILOR

6.1 Misuri generale

6.1.1 Executantul va numi un responsabil tehnic cu calitatea.

6.1.2 La executarea lucrarilor executantul va respecta prevederile din normativele tehnice si
standardele in vigoare.

6.1.3 Executantul poate face propuneri de modificari fata de solutiile propuse prin Caietul de sarcini,
care se vor aplica doar cu acordul beneficiarului.

6.1.4 Produsele folosite in executie vor respecta prevederile legislatiei in vigoare referitor la stabilirea
conditiilor de introducere pe piati a produselor pentru constructii si vor avea certificat de calitate si
agrement tehnic.

6.1.5 Pentru preintdmpinarea unor accidente in timpul executiei se vor respecta: prevederile din
normele de protectia si medicina muncii si PSI in vigoare (P118-99 Normativ de siguranta la foc a
constructiilor: C300-94 Nomativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executirii lucrdrilor de
constructii; Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii, Normele generale de protectia
muncii, Norme de protectia muncii specifice - zidarii, montaj prefabricate, finisaje, cofraje etc,
Normele de medicina muncii, Regulamentul muncii in constructii aprobat de MLPAT etc).

6.1.6 Pentru lucrarile suplimentare apdrute in timpul executiei, se va solicita acordul
beneficiarului.

6.1.7 Executantul are obligatia si pund la dipozitia beneficiarului datele furnizate de

producitor referitor la modalitatea de curatare si intretinere a finisajelor.



6.1.8 Executantul va verifica pe propria raspundere situatia reald din teren (cote, dimensiuni) si va
semnala din timp (inainte de a executa) orice neconcordanta cu Caietul de sarcini.

6.2 Materiale

Toate materialele vor fi utilizate in lucrare numai dupa ce, in prealabil, s-a verificat cd au fost livrate
cu certificate de calitate, care sa confirme ¢@ sunt corespunzitoare normelor in vigoare, si fie agrementate
tehnic.

7 MASURI DE SECURITATE SI SANATATE fN MUNCA SI IMPACT DE MEDIU

7 1 Pe toatd durata realizarii lucrarii executantul trebuie sa respecte obligatiile generale ce ii revin in
conformitate cu prevederile din legislatia nationala privind tehnica securitatii muncii.

7.2 Lucrarile de constructie trebuie sa fie conduse, in mod obligatoriu, de cadre tehnice cu
experientd care raspund direct de personalul care executd aceste lucrari.

73 Pe toatd durata realizarii lucrarii executantul trebuie sd ia toate masurile impuse de
normele de mediu n ceea ce priveste: praful si zgomotul pe durata activitatilor de constructii, manipularea
materialelor de constructii.

8. EXECUTIA CONTRACTULUI DE LUCRARI

8.1 Contractul de lucriri se va realiza in conformitate cu cerintele prezentului Caiet de sarcini.

9. PREZENTAREA OFERTEI

9.1 Limba de redactare a ofertei este limba romana.

0.2 Perioada de valabilitate a ofertei este de 60 de zile de la data deschiderii.

10. CONTINUTUL OFERTEI TEHNICE

10.1 Oferta tehnici va contine devizul de lucréri de reparatiii si igienizare laboratoare cu valoarea
totald a lucrarii devizul va cuprinde, inclusiv caleulul cheltuielilor privind transportul si cheltuielile catre stat,
indirecte si profit.

10.2 Termenul pentru executia lucrarilor — maximum 20 decembrie 2018.

11. CONTINUTUL OFERTEI FINANCIARE

Propunerea financiard va fi structurata separat, pentru fiecare lucrare in parte, precum si cheltuiclile
indirecte si profitul.

in pret vor fi cuprinse toate cheltuielile necesare pentru indeplinirea obiectivelor mentionate in
prezentul caiet de sarcini.

12. PERIOADA DE EXECUTIE - Termenul de executie si predare a lucrarii: maxim 20 decembrie
o datas cu semnarea Contractului de executie si transmiterea ordinului de incepere a lucrarilor.

13. RECEPTIA SI GARANTIA LUCRARILOR

13.1 Receptia. in faza finala a lucrarilor executate, se va realiza cu respectarea stricta a prevederilor

Normativului C 56, de catre beneficiar, in prezenta prestatorului si se va incheia un PVR. Nu se accepta

receptii partiale.



lucrati.

13.2 In termen de 5 zile de la terminarea lucrarilor, prestatorul are obligatia sa prezinte situatiile de

13.3 Garantia pentru lucrarile executate este de 24 luni.
14. MODALITATI DE PLATA

Plata se va face prin ordin de plata, in baza facturii emise, in termen de 30 zile de la receptia lucrarii,

pe baza urmatoarelor documente: factura in original emisa de executant insotita de procesul-verbal de receptie

la terminarea lucrarii.

16. DATA LIMITA DE DEPUNERE A OFERTEI: 06.12.2018 ora 1’:00
21. ATRIBUIREA CONTRACTULUI

21.1 Atribuirea achizitiei — achizitie directa

21.2 Ajustarea prefului contractului NU se permite.

Garantia de buni executie a contractului

Executantul se obligd sd constituie garantia de bunad executie a contractului in cuantum de 5% din

valoarea fara TVA a contractului.

Constituirea garantiei de buna executie a contractului se va realiza:

Conform art 40 din HOTARARE nr. 395 din 2 junie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice

de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din <

Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice

Intocmit,

Sef Serv. Admin., A ., Mentenanta

Ing. Bogdan Cernenco™X



