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RAPORT JUDETEAN CALITATE APA POTABILA FURNIZATA IN JUDETUL IASI IN 

ANUL 2023 

1. Numar total zone de aprovizionare cu apa potabila: 29 

NR 
CRT 

ZONA DE APROVIZIONARE CU APA POTABILA (ZAP) 

1 Andrieseni-Bivolari 

2 Belcesti 

3 Belceşti-Timişeşti 

4 Boldesti 

5 Boldeşti- Hârlău 

6 Borosoaia 

7 Boureni 

8 Ciorteşti Deleni 

9 Ciorteşti Rotăria 

10 Cristeşti 

11 Deleni 

12 Gorban 

13 Halaucesti 

14 Harlau 

15 Iasi amestec (Prut +Timisesti) 

16 Lespezi 

17 Mircesti 

18 Miroslovesti Soci 

19 Miroslovesti Verseni 

20 Mogosesti Siret 

21 Motca 

22 Pascani 

23 Prut - Chiriţa 

24 Stolniceni-Prajescu 

25 Tătăruşi 

26 Tibanesti 

27 Timisesti pt judeţ IAŞI 

28 Victoria 

29 Vladeni 

2. Numar total de rezidenti din judet: 991386 (populația după domiciliu la 01.07.2023) 

3. Numar total de consumatori din judet: 530836 

4. Numar total de analize efectuate :29444 (din care 11695 analize în cadrul monitorizarii  

efectuate de DSP Iași și 17749 analize în cadrul monitorizării efectuate de operatorul SC 

APAVITAL SA) 

5. Numar total de analize cu rezultate neconforme efectuate in cadrul monitorizarii  

operationale 
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Parametru 

Numar total de 
analize efectuate 
in cadrul 
monitorizarii DSP 
Iași si 
monitorizării SC 
APAVITAL SA  

Numar total de analize cu 
rezultate neconforme 
efectuate in cadrul 
monitorizarii DSP Iași si 
monitorizării SC 
APAVITAL SA 

Procent 
rezultate 

neconforme 
% 

Aluminiu                                                                                                                                                              884 0 0.00 

Amoniu 1312 0 0.00 

Bacterii coliforme 2503 3 0.12 

Clor rezidual total şi liber 2634 6 0.23 

Cloruri 599 0 0.00 

Clostridium   perfringens  1155 0 0.00 

Conductivitate 908 0 0.00 

Culoare 909 0 0.00 

Duritate totală 142 0 0.00 

E.coli 2634 2 0.08 

Enterococi 2634 4 0.15 

Fier total 450 0 0.00 

Gust 865 0 0.00 

Miros 865 0 0.00 

Nitraţi 1093 0 0.00 

Nitriţi 1042 0 0.00 

Număr de colonii la   
37°C  

1435 0 0.00 

Număr de colonii la 22°C  1435 0 0.00 

Oxidabilitate  1033 0 0.00 

pH 1047 0 0.00 

Sodiu 654 0 0.00 

Sulfaţi 652 37 5.67 

Sulfuri şi hidrogen 
sulfurat 

555 0 0.00 

Turbiditate 1045 0 0.00 

Cianuri 101 0 0.00 

Fluoruri 76 0 0.00 

Activitate  alfaglobală 20 0 0.00 

Activitate  betaglobală 20 0 0.00 

Bor 105 2 1.90 

Cadmiu 54 0 0.00 

Crom total 45 0 0.00 

Cupru 54 0 0.00 

Mangan 54 0 0.00 

Pesticide 105 0 0.00 

Plumb 54 0 0.00 

Tetracloretena si 
tricloretena 

105 0 0.00 
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Trihalometani totali 116 4 3.45 

Arsen 10 0 0.00 

Mercur 10 0 0.00 

Nichel 10 0 0.00 

Legionella  24 0 0.00 

6. Informatii privind neconformitatile: 

ZAP afectat:  Iasi amestec Prut/Timisesti 

Sursa de apă:  Amestecul surselor de apa: de suprafata – lacul Chirita/ raul Prut, cu 

sursa mixta Timisesti- raul Moldova cu sursa subterana Timisesti 

Parametrul neconform Clor rezidual liber 

Cauza depăşirii CMA deficiențe în tratare 

Măsurile/acţiunile întreprinse 

pentru remediere: 

Stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării 

Informarea consumatorilor Nu a fost cazul 

 

Punct de prelevare 

probă neconformă: 

Data depistării 

neconformităţii 

(an-luna-zi) 

Data 

conformare 

(an-luna-zi) 

Data 
început a 
acțiunii de 
remediere 
(an-luna-zi) 

Data 

sfarșit a 

acțiunii de 

remediere 

(an-luna-zi) 

Nr. total 

consumatori 

posibil 

afectaţi 

Rețea Ciurea, 

str.Busuiocului  nr.185 
2023/07/26 2023/07/26 2023/07/26 2023/07/26 9904 

Intrare Rezervor 
Bârnova 

2023/09/26 2023/09/26 2023/09/26 2023/09/26 7273 

 
 
ZAP afectat:  Prut - Chiriţa 

Sursa de apă:  Sursa de suprafata – lacul Chirita/ raul Prut 

Parametrul neconform Clor rezidual liber 

Cauza depăşirii CMA deficiențe în tratare 

Măsurile/acţiunile întreprinse pentru 

remediere: 

Stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării 

Informarea consumatorilor Nu a fost cazul 

 

 

Punct de 

prelevare probă 

neconformă: 

Data depistării 

neconformităţii 

(an-luna-zi) 

Data 

conformare 

(an-luna-zi) 

Data început 
a acțiunii de 
remediere 
(an-luna-zi) 

Data 

sfarșit a 

acțiunii de 

remediere 

(an-luna-zi) 

Nr. total 

consumatori 

posibil 

afectaţi 

Rezervor 1, 5000 
mc Șorogari, Iasi 2023/03/27 2023/03/27 2023/03/27 2023/03/27 43438 

Rezervor 2, 5000 

mc Șorogari, Iasi 2023/06/14 2023/06/14 2023/06/14 2023/06/14 43438 
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ZAP afectat:  Vladeni 

Sursa de apă:  Sursa de suprafata Acumularea Halceni 

Parametrul neconform Sulfați 

Cauza depăşirii CMA Deprecierea semnificativa a calitatii sursei de apa supusa 

potabilizarii, respectiv cresterea substantiala a 

concentratiei de sulfati din aceasta 

Măsurile/acţiunile întreprinse pentru 

remediere: 

Acțiuni de eliminare sau atenuare a cauzei la sursa de 

captare. Stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării; 

Informarea consumatorilor Da 

Data inceput a actiunii de remediere 

(an-luna-zi) 

2023/01/05 

Data sfarsit a actiunii de remediere  

(an-luna-zi) 

2023/12/31 

 

Punct de 

prelevare probă 

neconformă: 

Data depistării 

neconformităţii 

(an-luna-zi) 

Data 

conformare 

(an-luna-zi) 

Data 
început a 
acțiunii de 
remediere 
(an-luna-zi) 

Data sfarșit 

a acțiunii de 

remediere 

(an-luna-zi) 

Nr. total 

consumat

ori posibil 

afectaţi 

Rezervor STAP 
1000 mc Vlădeni 

2023/01/05 2023-04-27 2023/01/05 2023/12/31 9630 

Rezervor STAP 

1000 mc Vlădeni 
2023/01/12 2023-04-27 2023/01/05 2023/12/31 9630 

Rețea Vlădeni 2023/01/12 2023-04-27 2023/01/05 2023/12/31 9630 

Rețea Vlădeni 2023/01/19 2023-04-27 2023/01/05 2023/12/31 9630 

Rezervor STAP 

1000 mc Vlădeni 
2023/01/26 2023-04-27 2023/01/05 2023/12/31 9630 

Rezervor STAP 

1000 mc Vlădeni 
2023/02/02 2023-04-27 2023/01/05 2023/12/31 9630 

Rezervor STAP 

1000 mc Vlădeni 
2023/02/07 2023-04-27 2023/01/05 2023/12/31 9630 

Rezervor STAP 

1000 mc Vlădeni 
2023/02/16 2023-04-27 2023/01/05 2023/12/31 9630 

Rezervor STAP 

1000 mc Vlădeni 
2023/02/23 2023-04-27 2023/01/05 2023/12/31 9630 

Rezervor STAP 

1000 mc Vlădeni 
2023/03/02 2023-04-27 2023/01/05 2023/12/31 9630 

Rezervor STAP 

1000 mc Vlădeni 
2023/03/09 2023-04-27 2023/01/05 2023/12/31 9630 

Rezervor STAP 

1000 mc Vlădeni 
2023/03/16 2023-04-27 2023/01/05 2023/12/31 9630 

Rezervor STAP 

1000 mc Vlădeni 
2023/03/23 2023-04-27 2023/01/05 2023/12/31 9630 

Rezervor STAP 

1000 mc Vlădeni 
2023/03/28 2023-04-27 2023/01/05 2023/12/31 9630 

Rețea Vlădeni 2023/03/28 2023-04-27 2023/01/05 2023/12/31 9630 

Rezervor STAP 

1000 mc Vlădeni 
2023/04/11 2023-04-27 2023/01/05 2023/12/31 9630 

Rezervor STAP 2023/04/20 2023-04-27 2023/01/05 2023/12/31 9630 
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Punct de 

prelevare probă 

neconformă: 

Data depistării 

neconformităţii 

(an-luna-zi) 

Data 

conformare 

(an-luna-zi) 

Data 
început a 
acțiunii de 
remediere 
(an-luna-zi) 

Data sfarșit 

a acțiunii de 

remediere 

(an-luna-zi) 

Nr. total 

consumat

ori posibil 

afectaţi 

1000 mc Vlădeni 

Rezervor STAP 

1000 mc Vlădeni 
2023-05-04 2023-05-10 2023/01/05 2023/12/31 6154 

Rezervor STAP 

1000 mc Vlădeni 
2023-06-08 2023-06-29 2023/01/05 2023/12/31 6154 

Rezervor STAP 

1000 mc Vlădeni 
2023-06-14 2023-06-29 2023/01/05 2023/12/31 6154 

Rezervor STAP 

1000 mc Vlădeni 
2023-06-22 2023-06-29 2023/01/05 2023/12/31 6154 

Rezervor STAP 

1000 mc Vlădeni 
2023-07-13 2023-07-19 2023/01/05 2023/12/31 6154 

Rezervor STAP 

1000 mc Vlădeni 
2023-07-27 2023-08. 10 2023/01/05 2023/12/31 6154 

Rezervor STAP 

1000 mc Vlădeni 
2023-08-03 2023-08-10 2023/01/05 2023/12/31 6154 

Rezervor STAP 

1000 mc Vlădeni 
2023-09-07 2023-09-26 2023/01/05 2023/12/31 6154 

Rezervor STAP 

1000 mc Vlădeni 
2023-09-13 2023-09-26 2023/01/05 2023/12/31 6154 

Rezervor STAP 

1000 mc Vlădeni 
2023-09-20 2023-09-26 2023/01/05 2023/12/31 6154 

Rezervor STAP 

1000 mc Vlădeni 
2023-10-09 2023-11-09 2023/01/05 2023/12/31 6154 

Rezervor STAP 

1000 mc Vlădeni 
2023-10-17 2023-11-09 2023/01/05 2023/12/31 6154 

Rezervor STAP 

1000 mc Vlădeni 
2023-10-31 2023-11-09 2023/01/05 2023/12/31 6154 

Rezervor STAP 

1000 mc Vlădeni 
2023-11-16 2023-12-31 2023/01/05 2023/12/31 6154 

Rezervor STAP 

1000 mc Vlădeni 
2023-11-23 2023-12-31 2023/01/05 2023/12/31 6154 

Rezervor STAP 

1000 mc Vlădeni 
2023-11-28 2023-12-31 2023/01/05 2023/12/31 6154 

Rezervor STAP 

1000 mc Vlădeni 
2023-12-06 2023-12-31 2023/01/05 2023/12/31 6154 

Rezervor STAP 

1000 mc Vlădeni 
2023-12-14 2023-12-31 2023/01/05 2023/12/31 6154 

Rezervor STAP 

1000 mc Vlădeni 
2023-12-18 2023-12-31 2023/01/05 2023/12/31 6154 

Rezervor STAP 

1000 mc Vlădeni 
2023-12-27 2023-12-31 2023/01/05 2023/12/31 6154 
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Punct de 

prelevare probă 

neconformă: 

Data depistării 

neconformităţii 

(an-luna-zi) 

Data 

conformare 

(an-luna-zi) 

Data 
început a 
acțiunii de 
remediere 
(an-luna-zi) 

Data sfarșit 

a acțiunii de 

remediere 

(an-luna-zi) 

Nr. total 

consumat

ori posibil 

afectaţi 

 

ZAP afectat:  

 

Vladeni 

Sursa de apă:  Sursa de suprafata Acumularea Halceni 

Parametrul neconform Trihalometani total 

Cauza depăşirii CMA Altele 

Măsurile/acţiunile întreprinse pentru 

remediere: 

S-au facut demersuri la autoritatile responsabile pentru 

imbunatatirea calitatii sursei de apa supuse potabilizarii. 

stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării (statiile de 

tratare au fost dotate cu filtre cu carbune activ granular, 

care reduc semnificativ oxidabilitatea apei si implicit, 

concentratia de trihalometani). 

Informarea consumatorilor Da 

Data inceput a actiunii de remediere 

(an-luna-zi) 

2023/07/10 

Data sfarsit a actiunii de remediere  

(an-luna-zi) 

2023/12/31 

 

Punct de 

prelevare probă 

neconformă: 

Data depistării 

neconformităţii 

(an-luna-zi) 

Data 

conformare 

(an-luna-zi) 

Data început 
a acțiunii de 
remediere 
(an-luna-zi) 

Data 

sfarșit a 

acțiunii de 

remediere 

(an-luna-zi) 

Nr. total 

consumatori 

posibil 

afectaţi 

Rețea distributie 
Fântânele 2023/07/10 2023/12/31 2023/07/10 2023/12/31 852 

Rețea distributie 

Plugari 2023/07/10 2023/12/31 2023/07/10 2023/12/31 1025 

 

ZAP afectat:  

 

Țibănești 

Sursa de apă:  Sursa de suprafata Acumularea Tungujei 

Parametrul neconform Trihalometani total 

Cauza depăşirii CMA Altele 

Măsurile/acţiunile întreprinse pentru 

remediere: 

S-au facut demersuri la autoritatile responsabile pentru 

imbunatatirea calitatii sursei de apa supuse potabilizarii. 

stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării (statiile de 

tratare au fost dotate cu filtre cu carbune activ granular, 

care reduc semnificativ oxidabilitatea apei si , implicit, 

concentratia de trihalometani). 

Informarea consumatorilor Da 

Data inceput a actiunii de remediere 

(an-luna-zi) 

2023/07/11 

Data sfarsit a actiunii de remediere  

(an-luna-zi) 

2023/12/31 
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Punct de 

prelevare probă 

neconformă: 

Data depistării 

neconformităţii 

(an-luna-zi) 

Data 

conformare 

(an-luna-zi) 

Data început 
a acțiunii de 
remediere 
(an-luna-zi) 

Data 

sfarșit a 

acțiunii de 

remediere 

(an-luna-zi) 

Nr. total 

consumatori 

posibil 

afectaţi 

Rețea distributie 
Tibanesti 2023/07/11 2023/12/31 2023/07/11 2023/12/31 3923 

Rețea distributie 

Ipatele 2023/07/11 2023/12/31 2023/07/11 2023/12/31 887 

 

ZAP afectat:  

 

Boldești 

Sursa de apă:  Sursa de profunzime Izvor Boldești 

Parametrul neconform Enterococi intestinali 

Cauza depăşirii CMA Cauză necunoscută 

Măsurile/acţiunile întreprinse pentru 

remediere: 

Notificare și instrucțiuni către consumatori, de exemplu, 

interzicerea utilizării, recomandarea de fierbere a apei 

pentru a fi folosită în scop potabil, limitări temporare ale 

consumului (actiuni urgente pentru protejarea   sanatatii 

si sigurantei consumatorilor; s-a informat producatorul de 

apa despre neconformitate; s-au prelevat noi probe de 

apa); altele (s-a analizat cauza neconformitatii si s-a 

eliminat, respectiv s-a verificat si adaptat procesul de 

dezinfectie a apei); 

Informarea consumatorilor Da 

Data inceput a actiunii de remediere 

(an-luna-zi) 

2023/08/29 

Data sfarsit a actiunii de remediere  

(an-luna-zi) 

2023/09/04 

 

Punct de 

prelevare probă 

neconformă: 

Data depistării 

neconformităţii 

(an-luna-zi) 

Data 

conformare 

(an-luna-zi) 

Data început 
a acțiunii de 
remediere 
(an-luna-zi) 

Data 

sfarșit a 

acțiunii de 

remediere 

(an-luna-zi) 

Nr. total 

consumatori 

posibil 

afectaţi 

Rezervor 200 mc 
Cucuteni 2023/08/29 2023/09/04 2023/08/29 2023/09/04 221 

 

ZAP afectat:  

 

Cristești 

Sursa de apă:  Sursa de profunzime Cristești 

Parametrul neconform Enterococi intestinali 

Cauza depăşirii CMA Cauză necunoscută 

Măsurile/acţiunile întreprinse pentru 

remediere: 

Notificare și instrucțiuni către consumatori, de exemplu, 

interzicerea utilizării, recomandarea de fierbere a apei 

pentru a fi folosită în scop potabil, limitări temporare ale 

consumului (actiuni urgente pentru protejarea   sanatatii 

si sigurantei consumatorilor; s-a informat producatorul de 
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apa despre neconformitate; s-au prelevat noi probe de 

apa); altele (s-a analizat cauza neconformitatii si s-a 

eliminat, respectiv s-a verificat si adaptat procesul de 

dezinfectie a apei); 

Informarea consumatorilor Da 

Data inceput a actiunii de remediere 

(an-luna-zi) 

2023/06/19 

Data sfarsit a actiunii de remediere  

(an-luna-zi) 

2023/06/22 

 
 

Punct de 

prelevare probă 

neconformă: 

Data depistării 

neconformităţii 

(an-luna-zi) 

Data 

conformare 

(an-luna-zi) 

Data început 
a acțiunii de 
remediere 
(an-luna-zi) 

Data sfarșit 

a acțiunii 

de 

remediere 

(an-luna-zi) 

Nr. total 

consumatori 

posibil 

afectaţi 

Rezervor 500 mc 
Cristesti 

2023/06/19 2023/06/22 2023/06/19 2023/06/22 988 

 

ZAP afectat:  

 

Ciortești Deleni 

Sursa de apă:  Sursa de profunzime Ciortești (Izvorul Rotăria și Izvorul 

Rece) 

Parametrul neconform Bacterii coliforme 

Cauza depăşirii CMA deficiențe în tratare 

Măsurile/acţiunile întreprinse pentru 

remediere: 

Notificare și instrucțiuni către consumatori, de exemplu, 

interzicerea utilizării, recomandarea de fierbere a apei 

pentru a fi folosită în scop potabil, limitări temporare ale 

consumului (actiuni urgente pentru protejarea   sanatatii 

si sigurantei consumatorilor; s-a informat producatorul de 

apa despre neconformitate; s-au prelevat noi probe de 

apa); stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării; (s-a 

verificat si reglat procesul de dezinfectie a apei); 

Informarea consumatorilor Da 

Data inceput a actiunii de remediere 

(an-luna-zi) 

2023/10/20 

Data sfarsit a actiunii de remediere  

(an-luna-zi) 

2023/10/23 

 

Punct de 

prelevare probă 

neconformă: 

Data depistării 

neconformităţii 

(an-luna-zi) 

Data 

conformare 

(an-luna-zi) 

Data început 
a acțiunii de 
remediere 
(an-luna-zi) 

Data sfarșit 

a acțiunii 

de 

remediere 

(an-luna-zi) 

Nr. total 

consumatori 

posibil 

afectaţi 

Rezervor 2x200 
mc Ciortesti 

2023/10/20 2023/10/23 2023/10/20 2023/10/23 854 
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ZAP afectat:  

 

Ciortești Deleni 

Sursa de apă:  Sursa de profunzime Ciortești (Izvorul Rotăria și Izvorul 

Rece) 

Parametrul neconform E. Coli 

Cauza depăşirii CMA deficiențe în tratare 

Măsurile/acţiunile întreprinse pentru 

remediere: 

Notificare și instrucțiuni către consumatori, de exemplu, 

interzicerea utilizării, recomandarea de fierbere a apei 

pentru a fi folosită în scop potabil, limitări temporare ale 

consumului (actiuni urgente pentru protejarea   sanatatii 

si sigurantei consumatorilor; s-a informat producatorul de 

apa despre neconformitate; s-au prelevat noi probe de 

apa); stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării (s-a 

verificat si reglat procesul de dezinfectie a apei); 

Informarea consumatorilor Da 

Data inceput a actiunii de remediere 

(an-luna-zi) 

2023/10/20 

Data sfarsit a actiunii de remediere  

(an-luna-zi) 

2023/10/23 

 

Punct de 

prelevare probă 

neconformă: 

Data depistării 

neconformităţii 

(an-luna-zi) 

Data 

conformare 

(an-luna-zi) 

Data început 
a acțiunii de 
remediere 
(an-luna-zi) 

Data sfarșit 

a acțiunii 

de 

remediere 

(an-luna-zi) 

Nr. total 

consumatori 

posibil 

afectaţi 

Rezervor 2x200 
mc Ciortesti 

2023/10/20 2023/10/23 2023/10/20 2023/10/23 854 

 

ZAP afectat:  

 

Ciortești Deleni 

Sursa de apă:  Sursa de profunzime Ciortești (Izvorul Rotăria și Izvorul 

Rece) 

Parametrul neconform Clor rezidual liber 

Cauza depăşirii CMA deficiențe în tratare 

Măsurile/acţiunile întreprinse pentru 

remediere: 

stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării (s-a 

verificat si reglat procesul de dezinfectie a apei); 

Informarea consumatorilor Da 

Data inceput a actiunii de remediere 

(an-luna-zi) 

2023/10/20 

Data sfarsit a actiunii de remediere  

(an-luna-zi) 

2023/10/20 

 

Punct de 

prelevare probă 

neconformă: 

Data depistării 

neconformităţii 

(an-luna-zi) 

Data 

conformare 

(an-luna-zi) 

Data început 
a acțiunii de 
remediere 
(an-luna-zi) 

Data sfarșit 

a acțiunii 

de 

remediere 

(an-luna-zi) 

Nr. total 

consumatori 

posibil 

afectaţi 

Rezervor 2x200 2023/10/20 2023/10/20 2023/10/20 2023/10/20 854 
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mc Ciortesti 

 

ZAP afectat:  

 

Boureni (com Moțca) 

Sursa de apă:  Sursa de profunzime Moțca Pașcani în amestec cu sursa 

subterană Timișești 

Parametrul neconform Bacterii coliforme 

Cauza depăşirii CMA Cauză necunoscută 

Măsurile/acţiunile întreprinse pentru 

remediere: 

notificare și instrucțiuni către consumatori, de exemplu, 

interzicerea utilizării, recomandarea de fierbere a apei 

pentru a fi folosită în scop potabil, limitări temporare ale 

consumului (actiuni urgente pentru protejarea   sanatatii 

si sigurantei consumatorilor; s-a informat producatorul de 

apa despre neconformitate; s-au prelevat noi probe de 

apa); altele (s-a analizat cauza neconformitatii si s-a 

eliminat, respectiv s-a verificat si adaptat procesul de 

dezinfectie a apei); 

Informarea consumatorilor Da 

Data inceput a actiunii de remediere 

(an-luna-zi) 

2023/11/06 

Data sfarsit a actiunii de remediere  

(an-luna-zi) 

2023/11/13 

 

Punct de 

prelevare probă 

neconformă: 

Data depistării 

neconformităţii 

(an-luna-zi) 

Data 

conformare 

(an-luna-zi) 

Data început 
a acțiunii de 
remediere 
(an-luna-zi) 

Data sfarșit 

a acțiunii 

de 

remediere 

(an-luna-zi) 

Nr. total 

consumatori 

posibil 

afectaţi 

Retea distributie 
Boureni-Casa Fam 
Copcea 2023/11/06 2023/11/13 2023/11/06 2023/11/13 825 

 

ZAP afectat:  

 

Boureni (com Moțca) 

Sursa de apă:  Sursa de profunzime Moțca Pașcani în amestec cu sursa 

subterană Timișești 

Parametrul neconform E.coli 

Cauza depăşirii CMA Cauză necunoscută 

Măsurile/acţiunile întreprinse pentru 

remediere: 

notificare și instrucțiuni către consumatori, de exemplu, 

interzicerea utilizării, recomandarea de fierbere a apei 

pentru a fi folosită în scop potabil, limitări temporare ale 

consumului (actiuni urgente pentru protejarea   sanatatii 

si sigurantei consumatorilor; s-a informat producatorul de 

apa despre neconformitate; s-au prelevat noi probe de 

apa); altele (s-a analizat cauza neconformitatii si s-a 

eliminat, respectiv s-a verificat si adaptat procesul de 

dezinfectie a apei); 

Informarea consumatorilor Da 

Data inceput a actiunii de remediere 2023/11/06 
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(an-luna-zi) 

Data sfarsit a actiunii de remediere  

(an-luna-zi) 

2023/11/13 

 

Punct de 

prelevare probă 

neconformă: 

Data depistării 

neconformităţii 

(an-luna-zi) 

Data 

conformare 

(an-luna-zi) 

Data început 
a acțiunii de 
remediere 
(an-luna-zi) 

Data sfarșit 

a acțiunii 

de 

remediere 

(an-luna-zi) 

Nr. total 

consumatori 

posibil 

afectaţi 

Retea distributie 
Boureni-Casa Fam 

Copcea 
2023/11/06 2023/11/13 2023/11/06 2023/11/13 825 

 

ZAP afectat:  

 

Boureni (com Moțca) 

Sursa de apă:  Sursa de profunzime Moțca Pașcani în amestec cu sursa 

subterană Timișești 

Parametrul neconform Enterococi intestinali 

Cauza depăşirii CMA Cauză necunoscută 

Măsurile/acţiunile întreprinse pentru 

remediere: 

notificare și instrucțiuni către consumatori, de exemplu, 

interzicerea utilizării, recomandarea de fierbere a apei 

pentru a fi folosită în scop potabil, limitări temporare ale 

consumului (actiuni urgente pentru protejarea   sanatatii 

si sigurantei consumatorilor; s-a informat producatorul de 

apa despre neconformitate; s-au prelevat noi probe de 

apa); altele (s-a analizat cauza neconformitatii si s-a 

eliminat, respectiv s-a verificat si adaptat procesul de 

dezinfectie a apei); 

Informarea consumatorilor Da 

Data inceput a actiunii de 

remediere (an-luna-zi) 

2023/11/06 

Data sfarsit a actiunii de remediere  

(an-luna-zi) 

2023/11/13 

 
 

Punct de 

prelevare probă 

neconformă: 

Data depistării 

neconformităţii 

(an-luna-zi) 

Data 

conformare 

(an-luna-zi) 

Data început 
a acțiunii de 
remediere 
(an-luna-zi) 

Data sfarșit 

a acțiunii 

de 

remediere 

(an-luna-zi) 

Nr. total 

consumatori 

posibil 

afectaţi 

Retea distributie 
Boureni-Casa Fam 
Copcea 2023/11/06 2023/11/13 2023/11/06 2023/11/13 825 
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ZAP afectat:  

 

Lespezi 

Sursa de apă:  Sursa de profunzime Lespezi (Izvorul Velnița) 

Parametrul neconform Bacterii coliforme 

Cauza depăşirii CMA deficiențe în tratare 

Măsurile/acţiunile întreprinse pentru 

remediere: 

Notificare și instrucțiuni către consumatori, de exemplu, 

interzicerea utilizării, recomandarea de fierbere a apei 

pentru a fi folosită în scop potabil, limitări temporare ale 

consumului (actiuni urgente pentru protejarea   sanatatii 

si sigurantei consumatorilor; s-a informat producatorul de 

apa despre neconformitate; s-au prelevat noi probe de 

apa); stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării (s-a 

verificat si reglat procesul de dezinfectie a apei); 

Informarea consumatorilor Da 

Data inceput a actiunii de remediere 

(an-luna-zi) 

2023/05/02 

Data sfarsit a actiunii de remediere  

(an-luna-zi) 

2023/05/04 

 

Punct de 

prelevare probă 

neconformă: 

Data depistării 

neconformităţii 

(an-luna-zi) 

Data 

conformare 

(an-luna-zi) 

Data început 
a acțiunii de 
remediere 
(an-luna-zi) 

Data sfarșit 

a acțiunii 

de 

remediere 

(an-luna-zi) 

Nr. total 

consumatori 

posibil 

afectaţi 

Retea de distributie 
Lespezi cismea 
Piata 

2023/05/02 2023/05/04 2023/05/02 2023/05/04 510 

 

ZAP afectat:  

 

Lespezi 

Sursa de apă:  Sursa de profunzime Lespezi (Izvorul Velnița) 

Parametrul neconform Enterococi 

Cauza depăşirii CMA deficiențe în tratare 

Măsurile/acţiunile întreprinse pentru 

remediere: 

Notificare și instrucțiuni către consumatori, de exemplu, 

interzicerea utilizării, recomandarea de fierbere a apei 

pentru a fi folosită în scop potabil, limitări temporare ale 

consumului (actiuni urgente pentru protejarea   sanatatii 

si sigurantei consumatorilor; s-a informat producatorul de 

apa despre neconformitate; s-au prelevat noi probe de 

apa); stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării (s-a 

verificat si reglat procesul de dezinfectie a apei); 

Informarea consumatorilor Da 

Data inceput a actiunii de remediere 

(an-luna-zi) 

2023/05/02 

Data sfarsit a actiunii de remediere  

(an-luna-zi) 

2023/05/04 
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Punct de 

prelevare 

probă 

neconformă: 

Data depistării 

neconformităţii 

(an-luna-zi) 

Data 

conformare 

(an-luna-zi) 

Data început a 
acțiunii de 
remediere (an-
luna-zi) 

Data sfarșit 

a acțiunii de 

remediere 

(an-luna-zi) 

Nr. total 

consumatori 

posibil 

afectaţi 

Retea de 
distributie 
Lespezi 

cismea Piata 

2023/05/02 2023/05/04 2023/05/02 2023/05/04 510 

 

ZAP afectat:  Lespezi 

Sursa de apă:  Sursa de profunzime Lespezi (Izvorul Velnița) 

Parametrul neconform Clor rezidual liber 

Cauza depăşirii CMA deficiențe în tratare 

Măsurile/acţiunile întreprinse pentru 

remediere: 

stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării (s-a 

verificat si reglat procesul de dezinfectie a apei); 

Informarea consumatorilor Da 

Data inceput a actiunii de remediere 

(an-luna-zi) 

2023/05/02 

Data sfarsit a actiunii de remediere  

(an-luna-zi) 

2023/05/02 

 
Punct de 

prelevare 

probă 

neconformă: 

Data depistării 

neconformităţii 

(an-luna-zi) 

Data 

conformare 

(an-luna-zi) 

Data început 
a acțiunii de 
remediere 
(an-luna-zi) 

Data sfarșit 

a acțiunii de 

remediere 

(an-luna-zi) 

Nr. total 

consumatori 

posibil afectaţi 

Retea de 
distributie 
Lespezi 

cismea Piata 

2023/05/02 2023/05/02 2023/05/02 2023/05/02 510 

 

  

ZAP afectat:  Borosoaia (com Plugari) 

Sursa de apă:  Sursa de profunzime Borosoaia 

Parametrul neconform Bor 

Cauza depăşirii CMA Altele 

Măsurile/acţiunile întreprinse pentru 

remediere: 

acțiuni de înlocuire a sursei de captare (a fost inlocuita 

sursa de apa subterana Borosoaia, cu sursa de apa 

Vlădeni); 

Informarea consumatorilor Da 

Data inceput a actiunii de remediere 

(an-luna-zi) 

2023/05/24 

Data sfarsit a actiunii de remediere  

(an-luna-zi) 

2023/10/01 
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Punct de 

prelevare 

probă 

neconformă: 

Data depistării 

neconformităţii 

(an-luna-zi) 

Data 

conformare 

(an-luna-zi) 

Data 
început a 
acțiunii de 
remediere 
(an-luna-zi) 

Data sfarșit 

a acțiunii 

de 

remediere 

(an-luna-zi) 

Nr. total 

consumatori 

posibil afectaţi 

Rezevor 300 
mc Borosoaia 

2023/05/24 2023/10/01 2023/05/24 2023/10/01 416 

Retea de 
distribuție 
Borosoaia 

Casa 
Parohiala 

2023/05/24 2023/10/01 2023/05/24 2023/10/01 416 

 

7. Incidente (cu o durată de peste 10 zile şi afectarea a peste 1000 de consumatori)  

Categoria de incident: incident legat de captare, respectiv debit scazut asigurat de sursa de apa, 

corelat cu cerere crescuta de apa 

 Înregistrarea de neconformităţi la calitatea apei: nu au fost 

 Acţiuni/măsuri întreprinse: pe o perioada limitata de timp, apa s-a furnizat cu intreruperi, conform 
unui program care a fost comunicat anterior consumatorilor. Concomitent cu programul comunicat 
s-au transmis si recomandari privind consumul rational al apei si evitarea risipei acesteia. 

 Informarea consumatorilor: da 

Zona de 
aprovizionare 
cu apa 
implicată 

Sursa de 
apă 
implicată 

Incident 
data 

inceput                                    
(an-luna-

zi) 

Incident 
data 

sfarsit   
(an-luna-

zi) 

Populati
a  

afectata 
(rezident

a si 
nerezide

nta) 

Observatii 
Oraș/Comună 
/Sat 

Iasi amestec 
(Prut 
+Timisesti) 

Amestecul 
surselor de 
apa: de 
suprafata – 
lacul Chirita/ 
raul Prut, cu 
sursa mixta 
Timisesti- 
raul 
Moldova cu 
sursa 
subterana 
Timisesti 

2023.08.18 2023.09.30 15973 

Comuna 
MIROSLAVA 
cu satele  
MIROSLAVA, 
GAURENI, 
URICANI, 
VOROVESTI, 
BRATULENI, 
VALEA 
URSULUI, a 
fost afectata 
doar 30 zile 
din 44, doar 
7436 
consumatori 
din 15973 si 
doar perioada 
2023/09/01-
2023/09/30 

Comuna 
Bârnova cu 
satele: 
pietrărie, 
Vișan, Cercu, 
Todirel, 
Bârnova, 
Păun; 
Comuna 
Ciurea: sat 
Hlincea 
(parțial); 
Comuna 
MIROSLAVA 
cu satele  
Miroslava, 
Gaureni, 
Uricani, 
Vorovesti, 
Bratuleni, 
Valea Ursului  

Boldeşti- 
Hârlău 

Amestec: 
captarea 

2023.08.21 2023.09.15 6641   
Comuna 
Scobinți cu 
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Zona de 
aprovizionare 
cu apa 
implicată 

Sursa de 
apă 
implicată 

Incident 
data 

inceput                                    
(an-luna-

zi) 

Incident 
data 

sfarsit   
(an-luna-

zi) 

Populati
a  

afectata 
(rezident

a si 
nerezide

nta) 

Observatii 
Oraș/Comună 
/Sat 

subterana 
Boldesti, 
lacul de 
acumulare 
Parcovaci 

satele: 
Scobinți, 
Fetești, 
Zagavia, 
Sticlăria și 
Bădeni; 
Comuna 
Ceplenița cu 
satele: 
Ceplenița, 
Buhalnița și 
Poiana 
Mărului; 
Comuna 
Cotnari cu 
satele: 
Cotnari, 
Horodiștea, 
Lupăria, 
Cârjoaia, 
Hodora, 
Bahluiu și 
Iosupeni 

Boldeşti- 
Hârlău 

Amestec: 
captarea 
subterana 
Boldesti, 
lacul de 
acumulare 
Parcovaci 

2023.11.23 2023.12.23 6641   

Comuna 
Scobinți cu 
satele: 
Scobinți, 
Fetești, 
Zagavia, 
Sticlăria și 
Bădeni; 
Comuna 
Ceplenița cu 
satele: 
Ceplenița, 
Buhalnița și 
Poiana 
Mărului; 
Comuna 
Cotnari cu 
satele: 
Cotnari, 
Horodiștea, 
Lupăria, 
Cârjoaia, 
Hodora, 
Bahluiu și 
Iosupeni 
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Zona de 
aprovizionare 
cu apa 
implicată 

Sursa de 
apă 
implicată 

Incident 
data 

inceput                                    
(an-luna-

zi) 

Incident 
data 

sfarsit   
(an-luna-

zi) 

Populati
a  

afectata 
(rezident

a si 
nerezide

nta) 

Observatii 
Oraș/Comună 
/Sat 

Belcesti 
Lacul de 
acumulare 
Tansa 

2023.05.30 2023.07.15 6563 

Comuna  
Coarnele 
Caprei cu 
satele 
Coarnele 
Caprei și 
Arama, a fost 
afectata  46 
zile din 47, 
doar 1509 
consumatori 
din 6563 si  
perioada 
2023/05/31-
2023/07/15 

Comuna 
Belcești cu 
satele: 
Munteni, Satu 
–Nou, Ruși, 
Ulmi, Belcești 
și Liteni; 
Comuna 
Coarnele 
Caprei cu 
satele: 
Coarnele 
Caprei și 
Arama 

Belcesti 
Lacul de 
acumulare 
Tansa 

2023.08.21 2023.09.15 6563   

Comuna 
Belcești cu 
satele: 
Munteni, Satu 
–Nou, Ruși, 
Ulmi, Belcești 
și Liteni; 
Comuna 
Coarnele 
Caprei cu 
satele: 
Coarnele 
Caprei și 
Arama 

Harlau 
Lacul de 
acumulare 
Parcovaci 

2023.08.21 2023.09.15 5964   
Oraș Hârlău și 
sat Pârcovaci 
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Zona de 
aprovizionare 
cu apa 
implicată 

Sursa de 
apă 
implicată 

Incident 
data 

inceput                                    
(an-luna-

zi) 

Incident 
data 

sfarsit   
(an-luna-

zi) 

Populati
a  

afectata 
(rezident

a si 
nerezide

nta) 

Observatii 
Oraș/Comună 
/Sat 

Belceşti-
Timişeşti 

Amestec: 
lacul de 
acumulare 
Tansa, raul 
Moldova, 
captarea 
subterana 
Timisesti 

2023.05.30 2023.07.15 4581 

Comuna 
Gropnița cu 
satele: 
Gropnița, 
Forăști, 
Mălăești, 
Bulbucani, 
Sângeri și 
Săveni, a fost 
afectata  46 
zile din 47, 
doar 1958 
consumatori 
din 4581 si  
perioada 
2023/05/31-
2023/07/15 

Comuna 
Focuri: sat 
Focuri; 
Comuna 
Gropnița cu 
satele: 
Gropnița, 
Forăști, 
Mălăești, 
Bulbucani, 
Sângeri și 
Săveni 

Belceşti-
Timişeşti 

Amestec: 
lacul de 
acumulare 
Tansa, raul 
Moldova, 
captarea 
subterana 
Timisesti 

2023.08.21 2023.09.15 4581   

Comuna 
Focuri: sat 
Focuri; 
Comuna 
Gropnița cu 
satele: 
Gropnița, 
Forăști, 
Mălăești, 
Bulbucani, 
Sângeri și 
Săveni 

Boldesti 
Captarea 
subterana 
Boldesti 

2023.06.05 2023.07.05 4079   

Comuna 
Hărmăneşti cu 
satele: 
Hărmăneştii 
Vechi, 
Hărmăneştii 
noi şi 
localitatea 
Blăgeşti din 
municipiul 
Pașcani; 
Comuna 
Todireşti, satul 
Todireşti 

Deleni 
Captarea 
subterana 
Deleni 

2023.06.01 2023.07.31 2494   

Comuna 
Deleni cu 
satele: 
Feredeni, 
Poiana, 
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Zona de 
aprovizionare 
cu apa 
implicată 

Sursa de 
apă 
implicată 

Incident 
data 

inceput                                    
(an-luna-

zi) 

Incident 
data 

sfarsit   
(an-luna-

zi) 

Populati
a  

afectata 
(rezident

a si 
nerezide

nta) 

Observatii 
Oraș/Comună 
/Sat 

Slobozia, 
Maxut, Deleni 

Deleni 
Captarea 
subterana 
Deleni 

2023.08.21 2023.09.15 2494   

Comuna 
Deleni cu 
satele: 
Feredeni, 
Poiana, 
Slobozia, 
Maxut, Deleni 

Deleni 
Captarea 
subterana 
Deleni 

2023.11.23 2023.12.23 2494   

Comuna 
Deleni cu 
satele: 
Feredeni, 
Poiana, 
Slobozia, 
Maxut, Deleni 

Categoria de incident: incident legat de captare (calitate sursa de apa) și legat de tratare apă 

 Înregistrarea de neconformităţi la calitatea apei: concentratie trihalometani total peste 100 
mg/l   

 Acţiuni/măsuri întreprinse: acțiuni de eliminare sau atenuare a cauzei la sursa de captare 
(s-au facut demersuri la autoritatile responsabile pentru imbunatatirea calitatii sursei de 
apa supuse potabilizării); stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării (stabilirea, 
adaptarea sau îmbunătățirea tratării (statiile de tratare au fost dotate cu filtre cu carbune 
activ granular, care reduc semnificativ oxidabilitatea apei si, implicit, concentrația de 
trihalometani). 

 Informarea consumatorilor: da 
 

Zona de 
aprovizionare 
cu apa 
implicată 

Sursa de 
apă 
implicată 

Incident 
data 

început                                    
(an-luna-

zi) 

Incident 
data 

sfârșit   
(an-luna-

zi) 

Populația  
afectată 

(rezidentă 
si 

nereziden
tă) 

Observații 
Oraș/Comună 
/Sat 

Vlădeni 

Sursa de 
suprafata 
Acumularea 
Hălceni 

2023.07.10 2023.12.31 1025 

Concentrație 
maximă 

trihalometani 
total-103,22 

mg/l 

Plugari 
comuna 
Plugari, 

Țibănești 

Sursa de 
suprafata 
Acumularea 
Tungujei 

2023.07.11 2023.12.31 3923 

Concentrație 
maximă 

trihalometani 
total-

102,06mg/l 

Țibănești, 
comuna 
Țibănești 
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8. Calitatea apei furnizate spre consum populației prin fântâni publice:  

 

Numărul instalațiilor publice tip fântână publică 
din judeţ (conform raportărilor făcute de unitățile 
administrativ teritoriale la solicitarea DSP Iași ) 

1584 

Numărul izvoarelor captate pe domeniul public 
din judeţ (conform raportărilor făcute de unitățile 
administrativ teritoriale la solicitarea DSP Iași ) 

66 

Numărul instalațiilor publice tip fântână publică 
monitorizate de DSP Iași 

64 

Numărul izvoarelor captate pe domeniul public 
monitorizate de DSP Iași: 

17 

Numărul instalaţiilor publice tip fântână publică 
supuse interdicţiei de folosire pentru populaţie 

64 

Numărul izvoarelor captate pe domeniul public 
cu interdicţie de folosire pentru populaţie 

17 

Măsuri de protecție luate pentru populația 
consumatoare 

Informarea  primăriilor și a medicilor de familie cu 
privire la calitatea apei și a măsurilor de 
avertizare a populației: afișare la loc vizibil și 
protejat a înscrisurilor „apa nu este bună de 
băut”,  

Distribuire materiale de educație sanitară.  

Modul  cum au fost aduse la îndeplinire măsurile 
de avertizare a populației a fost verificat de către 
Compartimentul de Control în Sănătate Publică  
din cadrul DSP Iași. 

 


